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MT8000 程序在各型号之间如何转换 

（以 MT8056T（320×234）转 MT8104X（640×480）为例） 

 

1、 下图为转换前的程序画面，其型号为 MT8056T（320×234）。 
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2、 点击“编辑 ”菜单－ >选择“系统参数设置 ”； 
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3、选择“HMI 属性”项，在 HMI 型号中，点下拉箭头选择 MT8104X 相对应的选

项。 
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4、选中相应的型号后，点“确定”按钮，弹出“调整弹出窗口与物件大小” 窗

口，根据需要进行选择；如需调整物件大小在“一般窗口”中勾选 “调整

物件大小”选项，程序中的图像控件按比例放大或缩小。 
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5、点“确定”按钮，完成型号之间的转换操作，下图为转换后 MT8104X(640×

480)的画面。  

 

 


